ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PARTERU

AT,

numer . . . powierzchnia

pomieszczenia rodzaj pomieszezenia uzytkowa (m?)
1.01 wiatrotap 7.49
1.02 portiernia 16.89
1.03 hall wejsciowy 118.24
1.04 szatnia 7.50
1.05 sklep medyczny 21.47
1.06 wiatrolap 5.37
107 wc dla personelu 6.39
1.08 wc dla pacjentdw 5.50
1.09 klatka schodowa 1 22.77
1.10 komunikacja 63.69
1.11 rejestracja — rehabilitacja i endoskopia 12.98
112 gabinet lekarski 17.13
113 gabinet lekarski 19.52
1.14 rehabilitacja — rejestracja 17.38
1.15 rehabilitacja — gabinet 1 5.37
1.16 rehabilitacja — gabinet 2,3,4,6 29.87
117 rehabilitacja — gabinet 5 6.60
1.18 rehabilitacja — gabinet 4 7.45
1.19 rehabilitacja — gabinet 8 452
1.20 rehabilitacja — gabinet 9 4.54
1.21 rehabilitacja — proby wysitkowe 12.55
1.22 pom. porzqdkowe 7.68
1.23 magazyn 1.69
1.24 rehabilitacja — szatnia 2.03
1.25 rehabilitacja — pokdj socjalny 7.24
1.26 rehabilitacja — pokdj wypoczynkowy 12.16
1.27 komunikacja 49.93
E e
| P el e T g
130 _ pracownia endoskopii zabi§gow_<_ej i 9.81

bariatrycznej — pom. dekontaminacji sprzetu
| P o e | e
132 pracownl;%r;rlcrlfcs;ﬁgu_zavt\:lcegowej i 5.47
o | P e e | 209
134 komunikacja 3.02
135 archiwum nocnclegki]rz\l:viigjtecznej pomocy 301
1.36 rehabilitacja — gabinet 20.44
gabinet zabiegowy POZ nocnej i $wiqtecznej
1.37 pomocy, gabinet pielegniarki POZ nocne;j i 25.20
swigtecznej pomocy

1.38 gabinet lekarza POZ 11.94
1.39 gabinet lekarza POZ - zaplecze 4,58
1.40 wc dla personelu 3.49
1.4 gabinet lekarza POZ — komunikacja 257
1.42 komunikacja 17.41
143 wc dla oséb niepetnosprawnych 7.90
1.44 rehabilitacja — przebieralnia 3.30
1.45 rehabilitacja — komunikacja 4.84
1.46 rehabilitacja — sala gimnastyczna 1 47.00
147 rehabilitacja — sala gimnastyczna 2 64.16
148 wezel cieplny 97.97
149 komunikacja 205.65
1.50 pom. porzqdkowe 3.58
1.51 klatka schodowa 3 11.88
1.52 pom. elektryczne 8.19
1.53 wentylatornia 74.12
154 wentylatornia 24.59
1.55 szatnia 18.97
1.56 kaplica 39.61
157 wentylatornia 28.50
1.58 pom. elektryczne 23.47
1.59 archiwum 1 21.66
1.60 pom. ciepfownicze 16.52
1.61 magazyn bielizny 17.87
1.62 magazyn — Oddziat Ortopedyczny 19.84
1.63 szatnia meska 24.37
1.64 wc/natryski meskie 7.63
1.65 archiwum 2 24.31
1.66 szatnia 29.75
1.67 szatnia damska 61.30
1.68 natryski damskie 14.72
1.69 wc damskie 2.06
1.70 pom. porzqdkowe 4.08
1.71 magazyn — Oddziat Chirurgiczny 25.89
1.72 szatnia 25.42
1.73 magazyn — Oddzial Internistyczny 25.48
1.74 magazyn — Oddziat Ratunkowy 25.75
1.75 pom. elektryczne 25.68
1.76 magazyn apteki 25.42
1.77 pomieszczenie (przejscie do prospektorium) 16.71
1.78 pom. porzqdkowe 3.62
1.79 klatka schodowa 4 12.18
1.80 maszynownia prézni medycznej 18.57
1.81 magazyn 18.30
1.82 komunikacja 14,42
1.83 archiwum 3 25.51
1.84 magazyn — Oddziat Intensywnej Terapii 2457
RAZEM 1861.75
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